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Technische Regeln
fur
Gefahrstoffe

Tatigkeiten bei der

Herstellung von Biogas TRGS 529

Die technischen Regeln fur Gefahrstoffe (TRGS) geben den Stand der Technik, Ar-
beitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche
Erkenntnisse fur Tatigkeiten mit Gefahrstoffen, einschliel3lich deren Einstufung und
Kennzeichnung, wieder.

Sie werden vom
Ausschuss fur Gefahrstoffe (AGS)

unter Beteiligung des Ausschusses fur Arbeitsmedizin (AfAMed) ermittelt bzw. ange-
passt und vom Bundesministerium flr Arbeit und Soziales nach der Gefahrstoffver-
ordnung im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben.

Diese TRGS konkretisiert im Rahmen ihres Anwendungsbereichs Anforderungen der
Gefahrstoffverordnung und der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge. Bei
Einhaltung der Technischen Regeln kann der Arbeitgeber insoweit davon ausgehen,
dass die entsprechenden Anforderungen der Verordnungen erfullt sind. Wahlt der
Arbeitgeber eine andere Lésung, muss er damit mindestens die gleiche Sicherheit
und den gleichen Gesundheitsschutz fur die Beschaftigten erreichen.
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1 Anwendungsbereich

(1) Diese Technische Regel gilt fur alle Tatigkeiten zur Herstellung von Biogas und
den Betrieb von Biogasanlagen.

(2) Biogasanlagen im Sinne dieser TRGS umfassen alle Anlagenteile ab der Anlie-
ferung von Substraten, Zusatz- und Hilfsstoffen

1. bis einschliellich Gasverbrauchseinrichtungen (z.B. Blockheizkraftwerk
[BHKW], Gasfackel), wenn sie auf dem Betriebsgelande stehen oder

2. bis zum Eingangsflansch des Gasgeblases oder -verdichters, wenn eine Bio-
gasaufbereitungsanlage nachfolgt oder eine externe Gasverbrauchseinrichtung
(z.B. Satelliten-BHKW) versorgt wird.

(3) Diese Technische Regel gilt nicht fur

1. Anlagen, die der Ausfaulung von Klarschlamm als Teil von Abwasserbehand-
lungsanlagen dienen,

2.  Anlagen fur die Aufbereitung und Einspeisung von Biogas in Erdgasnetze.

(4) Die TRBS 3146/TRGS 726 ,Ortsfeste Druckanlagen fur Gase® gilt nur, soweit in
dieser TRGS Bezug auf diese genommen wird.

2 Begriffsbestimmungen

(1) In dieser Technischen Regel werden die Begriffe so verwendet, wie sie im ,Be-
griffsglossar zu den Regelwerken der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), der
Biostoffverordnung (BioStoffV) und der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)'" des
ABAS, ABS und AGS bestimmt sind. Weitere Begriffe werden im Folgenden be-
stimmt.

(2) Biogas ist ein brennbares Gas aus dem anaeroben mikrobiologischen Abbau
von organischem Material. Die Hauptbestandteile sind Methan und Kohlendioxid; in
unterschiedlichen Konzentrationen sind Schwefelwasserstoff, Ammoniak und andere
gasformige oder verdampfbare Bestandteile enthalten.

(3) Eine Biogasanlage ist eine Anlage zur Erzeugung, Speicherung, Lagerung oder
Verwertung von Biogas und Hydrolysegas einschlieRlich aller fir den Betrieb erfor-
derlichen Anlagenteile und Nebeneinrichtungen, insbesondere solcher fur die Aufbe-
reitung und Lagerung von Substraten und Garprodukten.

(4) Zusatz- und Hilfsstoffe im Sinne dieser TRGS sind z.B. Spurenelemente, En-
zyme, Entschaumer, Stoffe zur Reduktion der Schwefelwasserstoff- und Ammoniak-
konzentration, Mineralstoffe und Puffer sowie Schwimmschichtenloser mit Gefahr-
stoffeigenschaften.

(5) Spurenelemente werden von den Mikroorganismen zur Aufrechterhaltung ihres
Stoffwechsels und zur Enzymbildung benétigt. Zu den Spurenelementen zahlen
Schwermetallsalze wie z.B. Nickel-, Cobalt- oder Selensalze, die z.B. als karzinogen,
sensibilisierend oder toxisch eingestuft sein knnen.

' www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/Glossar/Glossar.html
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(6) Substrat ist das organische Ausgangsmaterial fur die Vergarung. Es besteht
aus Stoffen, die in der Landwirtschaft anfallen (so genannte Wirtschaftsdinger, z.B.
Gulle, Festmist) oder die fur den Einsatz in Biogasanlagen speziell erzeugt werden
(sogenannte nachwachsende Rohstoffe, z.B. Mais, Getreide, Graser; siliert oder un-
siliert) und aus Kofermenten.

(7) Kofermente sind die Substrate, die nicht in der Landwirtschaft anfallen (z.B. Ku-
chen- und Speiseabfalle, organische Abfalle aus der Biotonne, Fettabscheiderinhalte
sowie Abfalle und Ruckstande aus der Agroindustrie, z.B. Obsttrester, Brennereisch-
lempen, Biertreber, Riibenschnitzel, Melasse, Olsaatenriickstande).

(8) Der Fermenter ist ein Behalter, im dem der anaerobe mikrobiologische Abbau
des Substrats stattfinden soll.

(9) Vorlagen sind Behalter oder Becken zur Annahme von Substraten, in denen
kein anaerober mikrobiologischer oder enzymatischer Abbau des Substrats stattfin-
den soll. In der Vorlage kann verdunnt, zerkleinert und konnen Kofermente zuge-
mischt oder Festmist so aufbereitet werden, dass sie pumpfahig werden.

3 Gefahrdungsbeurteilung

3.1 Allgemeine Hinweise

(1) Der Arbeitgeber hat im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung gemall § 5 Ar-
beitsschutzgesetz und § 6 GefStoffV sowie § 3 BetrSichV zu ermitteln, ob Beschaftig-
te Tatigkeiten mit Gefahrstoffen durchfihren oder ob Gefahrstoffe bei diesen Tatig-
keiten entstehen oder freigesetzt werden. Eine beispielhafte Ubersicht relevanter Ge-
fahrstoffe enthalt Anlage 1. Als wesentliche Informationsquelle sind bei gelieferten
Gefahrstoffen die zugehorigen Sicherheitsdatenblatter heranzuziehen. Bei der Vor-
gehensweise zur Informationsermittlung und Gefahrdungsbeurteilung nach § 6 Gef-
StoffV in Biogasanlagen sind folgende TRGS zu bericksichtigen:

1.  TRGS 400 ,Gefahrdungsbeurteilung fur Tatigkeiten mit Gefahrstoffen®,
2. TRGS 401 ,Gefahrdung durch Hautkontakt — Ermittlung, Beurteilung, Malinah-

men*,

3. TRGS 402 ,Ermitteln und Beurteilen der Gefahrdungen bei Tatigkeiten mit Ge-
fahrstoffen: Inhalative Exposition®,

TRBA/TRGS 406 ,Sensibilisierende Stoffe fur die Atemwege®,
TRGS 407 ,Tatigkeiten mit Gasen - Gefahrdungsbeurteilung®,
TRGS 500 ,SchutzmalRnahmen®,

TRGS 600 ,Substitution®,

TRBS 2152 Teil 1/TRGS 721 ,Gefahrliche explosionsfahige Atmosphare — Be-
urteilung der Explosionsgefahrdung®,

TRGS 800 ,Brandschutzmaflinahmen®,
10. TRGS 900 ,Arbeitsplatzgrenzwerte®.

© N o Ok

©
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(2) Vor Aufnahme der Tatigkeiten zur Herstellung von Biogas hat der Arbeitgeber
nach § 6 GefStoffV die mit den Tatigkeiten verbundenen Gefahrdungen zu ermitteln
(Art, Ausmalf, Dauer der Exposition) und zu beurteilen sowie die erforderlichen
Schutzmalnahmen festzulegen. Hierbei sind insbesondere auch die in der TRBS
2152 Teil 2/TRGS 722 sowie TRBS 2152 Teil 3 und 4 beschriebenen Schutzmal}-
nahmen zu berucksichtigen.

(3) Tatigkeiten zur Herstellung von Biogas sind alle Bedien- und Uberwachungsta-
tigkeiten sowie Reinigungs-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten mit einer mogli-
chen Gefahrstoff- und Biostoffexposition oder einer mdglichen Gefahrdung durch
Brande oder Explosionen. Die Anlage 2 gibt hierzu Beispiele. Tatigkeiten, die nicht
regelmandig durchgefuhrt werden, sowie Tatigkeiten bei denen die Gefahrdung durch
besonders gefahrliche Eigenschaften oder eine hohe Exposition mafigeblich be-
stimmt wird, wie z.B. im Rahmen von Instandhaltungsarbeiten, An- und Abfahrvor-
gangen sowie bei der Beseitigung von Betriebsstorungen sollten nicht pauschal,
sondern stets im Einzelfall beurteilt werden.

(4) Die Gefahrdungsbeurteilung darf nur von fachkundigen Personen durchgefihrt
werden. Verfugt der Arbeitgeber nicht selbst Uber die entsprechenden Kenntnisse, so
hat er sich fachkundig beraten zu lassen. Die Kenntnisse kdnnen auch durch mehre-
re Personen erbracht werden, z.B. bei Brand- oder Explosionsschutz. Fachkundig
konnen insbesondere die Fachkraft fir Arbeitssicherheit oder der Betriebsarzt sein.
Die Gesamtverantwortung fiur die Gefahrdungsbeurteilung liegt immer beim Arbeit-
geber.

(5) Der Arbeitgeber hat die Gefahrdungsbeurteilung nach § 6 GefStoffV und die
festgelegten Schutzmalnahmen unabhangig von der Anzahl der Beschaftigten zu
dokumentieren. Als Teil der Gefahrdungsbeurteilung ist ein Explosionsschutzdoku-
ment nach § 6 BetrSichV zu erstellen. Bei Tatigkeiten mit karzinogenen, keimzellmu-
tagenen oder reproduktionstoxischen Gefahrstoffen der Kategorie 1A und 1B mus-
sen Aufzeichnungen Uber Dauer und Hohe der Exposition, der die Beschaftigten bei
Tatigkeiten mit diesen Stoffen ausgesetzt waren, 40 Jahre nach Ende der Exposition
aufbewahrt werden (§ 14 Absatz 3 Nr. 4 GefStoffV).

(6) Die Gefahrdungsbeurteilung ist regelmafig zu Uberprifen und bei Bedarf zu
aktualisieren. Ergibt die Uberpriifung, dass eine Aktualisierung der Gefahrdungsbeur-
teilung nicht erforderlich ist, so hat der Arbeitgeber dies unter Angabe des Datums
der Uberpriifung in der Dokumentation der Gefahrdungsbeurteilung zu vermerken.

(7) Dem Arbeitgeber steht der Unternehmer ohne Beschaftigte gleich.

3.2 Zusatzliche Hinweise

3.2.1 Biogas

(1) Folgende Gefahrdungen durch Biogas sind zu berlcksichtigen:

1.  Biogas ist extrem entziindbar und kann mit Luft eine gefahrliche explosionsfahi-
ge Atmosphare bilden. Der explosionsfahige Bereich von Biogas in Luft liegt ca.
zwischen 6 Vol.-% und 22 Vol.-%.

2. Bei hoheren Konzentrationen wirkt Biogas erstickend.
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3. Biogas enthalt Schwefelwasserstoff (meist 0,01-0,4 Vol.-%, 100-4.000 ppm)
und kann zu akuter Toxizitat beim Einatmen fuhren. Gemal TRGS 900 betragt
der Arbeitsplatzgrenzwert fir Schwefelwasserstoff 5 ppm, Uberschreitungsfak-
tor 2, Kategorie |.

(2) Die Dichte von Biogas kann in Abhangigkeit von der Zusammensetzung,
Feuchte und Temperatur schwanken. Biogas kann leichter oder schwerer als Luft
sein. Diese Eigenschaft ist beim Festlegen von Schutzmalihahmen (z.B. Anordnung
von ortsfesten Gaswarnanlagen) zu berucksichtigen.

(3) Biogas entmischt sich unter Einwirkung der Schwerkraft nicht.

(4) Gefahrdungen durch Biogas kénnen sich insbesondere ergeben durch

1. Abweichungen vom bestimmungsgemafien Betrieb (Abweichungen von den
zulassigen Betriebsparametern, Undichtigkeiten),

Einbringen von Zindquellen in explosionsgefahrdete Bereiche,
unsachgemale Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten,
Freisetzung von Biogas z.B. durch Offnen von Biogas fihrenden Anlagenteilen,

ok w N

stérungsbedingte Freisetzung von Biogas (z.B. Uber die Abblaseleitung der
Uberdrucksicherung), akut giftigen Gasen (z.B. Schwefelwasserstoff oder Am-
moniak) sowie aktivem Substrat oder Garprodukten,

o

Einwirkungen von auf3erhalb auf Biogas flhrende Anlagenteile,
Eingriffe Unbefugter,

unerwlinschte Reaktionen, z.B. beim Substratwechsel (sieche Nummer 4.4.3).

322 Zusatz- und Hilfsstoffe

(1) Der Arbeitgeber hat gefahrliche Zusatz- und Hilfsstoffe durch weniger gefahrli-
che Stoffe oder Arbeitsverfahren nach den Kriterien gemaf Nummer 5 TRGS 600 zu
ersetzen.

(2) Bei Tatigkeiten mit Zusatz- und Hilfsstoffen, die als akut toxisch Kategorie 1, 2
oder 3, karzinogen Kategorie 1A oder 1B, keimzellmutagen Kategorie 1A oder 1B
oder reproduktionstoxisch Kategorie 1A oder 1B eingestuft sind, muss eine Substitu-
tion immer erfolgen, wenn Alternativen technisch mdglich sind und zu einer insge-
samt geringeren Gefahrdung der Beschaftigten fihren. Das Ergebnis der Substituti-
onsprufung ist gemalk Nummer 6 TRGS 600 in der Gefahrdungsbeurteilung zu do-
kumentieren.

(3) Der Arbeitgeber hat zu prufen, ob durch Erweiterung der Einsatzstoffe (z.B.
Gllle, Grassilage, Huhnertrockenkot) auf Zusatz- und Hilfsstoffe verzichtet werden
kann.

(4) Kann auf den Einsatz von Zusatz- und Hilfsstoffen nicht verzichtet werden, so
sind emissionsfreie oder -arme Verwendungsformen (z.B. pelletierte oder gecoatete
statt pulverférmige Produkte) auszuwahlen.

(5) Beim Einsatz von Zusatz- und Hilfsstoffen muss ein offener Umgang durch ge-
eignete Mallnahmen vermieden werden. Eine Exposition der Beschaftigten muss
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vermieden oder zumindest auf das durch technische und organisatorische Malinah-
men erreichbare Minimum reduziert werden.

(6) Gefahrdungen kénnen sich insbesondere bei folgenden Tatigkeiten mit Zusatz-
und Hilfsstoffen ergeben durch:

1. Sichtprifung der Verpackungen auf Beschadigung, Entgegennahme,
Abladen vom Lieferfahrzeug, innerbetrieblichen Transport, Einlagerung,
Lagerentnahme, Bereitstellung zur Verwendung, Verwendung/Einsatz,
Beseitigen von Verunreinigungen,

Durchfihren von Instandhaltungsarbeiten z. B. am Dosiersystem,

2R

Entsorgung oder Rickflihrung von Verpackungen.

3.2.3 Biologische Arbeitsstoffe

(1) In Substraten, Garprodukten und Biogaskondensaten kénnen atemwegssensibi-
lisierende Stoffe und biologische Arbeitsstoffe - d.h. Mikroorganismen wie Bakterien,
Viren und Pilze sowie Endotoxine - vorhanden sein. Beschaftigte kdnnen bei ihrer
Tatigkeit durch Kontakt zu Substrat, Garprodukten oder Kondensat sowie Verunreini-
gungen in Rohrleitungen und gasfihrenden Anlagenteilen gegentber biologischen
Arbeitsstoffen exponiert sein.

(2) Diese Tatigkeiten stellen Tatigkeiten im Sinne der BioStoffV dar (§ 6 Absatz. 2 i.
V.m. § 2 Absatz. 7 Nr. 2 BioStoffV). Die notwendigen Mallhahmen zum Schutz vor
Infektionen, sensibilisierenden oder toxischen Wirkungen biologischer Arbeitsstoffe
sind aus den Vorschriften der BioStoffV und den bekanntgegebenen Regeln des
Ausschusses fir biologische Arbeitsstoffe zu ermitteln und festzulegen.

3.24 Hydrolysegas

Bei einer separaten Hydrolyse entstehende Gase kdnnen wegen der hoheren Was-
serstoffkonzentration einen weiteren Explosionsbereich und eine geringere Mindest-
zundenergie als Biogas haben.

3.3 Zusatzliche Hinweise beim Einsatz von anderen Arbeitgebern

(1)  Sollen andere Arbeitgeber (Fremdfirmen) einschliel3lich Subunternehmen Ta-
tigkeiten mit Gefahrstoffen durchfiihren, ist der Arbeitgeber als Auftraggeber dafir
verantwortlich, dass nur solche andere Arbeitgeber herangezogen werden, die Uber
Befahigungen, Fachkenntnisse und Erfahrungen verfigen, die fur diese Tatigkeiten
erforderlich sind. Er hat sich in angemessener Weise davon zu Uberzeugen.

(2) Der Arbeitgeber als Auftraggeber hat daflir zu sorgen, dass andere Arbeitgeber
und Subunternehmen Uber betriebsspezifische Gefahren und Verhaltensregeln in-
formiert werden.

(3) Andere Arbeitgeber einschlieRlich Subunternehmen, die Tatigkeiten mit Gefahr-
stoffen ausfuhren, unterliegen als Arbeitgeber den fir die Arbeitsausfihrung zutref-
fenden Forderungen dieser TRGS. Dies gilt auch fur Einzelunternehmer ohne Be-
schaftigte.
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(4) Besteht bei Tatigkeiten von Beschaftigten eines Arbeitgebers eine erhdhte Ge-
fahrdung von Beschaftigten anderer Arbeitgeber durch Gefahrstoffe (z.B. bei Arbei-
ten an gasfiihrenden Anlagen), ist durch die beteiligten Arbeitgeber ein Koordinator
zu bestellen.

(5) Alle Arbeitgeber haben bei der Durchflihrung ihrer Gefahrdungsbeurteilung zu-
sammenzuwirken und die SchutzmafRnahmen abzustimmen.

4 Technische SchutzmafRnahmen

4.1 Allgemeine Anforderungen

(1) Gasfuhrende Anlagenteile, Gasspeicher einschliel3lich ihrer Ausristungsteile
sowie auch Anlagenteile, deren Beschadigung zu einer Gasfreisetzung fihren kann
(z.B. Feststoff-Eintragstechnik), sind gegen mechanische Einwirkungen, z.B. durch
Setzungen, Vibrationen oder Fahrzeuge, so zu schitzen, dass Beschadigungen nicht
zu erwarten sind. Geeignete Malinahmen sind z.B. Abstutzungen, Kompensatoren
oder ein Anfahrschutz bzw. Abschrankungen oder Festlegung eines Abstandes.

(2) Auf der Basis einer Gefahrdungsbeurteilung sind die Anforderungen an die si-
chere Funktion von Mess-, Steuer- und Regel-(MSR-) Einrichtungen mit Sicherheits-
funktionen zu ermitteln, festzulegen und zu dokumentieren. Sofern MSR-
Einrichtungen mit Sicherheitsfunktionen erforderlich sind (z.B. Uberflllsicherung,
Gaswarneinrichtung mit automatischer Abschaltung der Gaszufuhr, Anlagen-Aus)
mussen diese die Anlage bei einer Stérung selbsttatig in den sicheren Zustand Uber-
flhren. Es ist eine Notstromeinspeisung vorzusehen.

(3) Die fur den sicheren Betrieb der Biogasanlage relevanten Anlagenteile und Ein-
richtungen sind bei den zu erwartenden Umgebungstemperaturen und Witterungs-
bedingungen stets funktionsfahig auszufthren.

(4) Die UV-Bestandigkeit der uber Erdgleiche verlegten Rohrleitungen muss ge-
wahrleistet sein.

(5) Fermenter und Gasspeicher missen mit jederzeit wirksamen Sicherheitsein-
richtungen versehen sein, die eine unzuldssige Anderung des Innendrucks verhin-
dern. Es sind nur solche Uber-und Unterdrucksicherungen einzusetzen, fiir die ein
Nachweis der Auslegung vorliegt, aus dem sich die Eignung flr die zu erwartenden
Betriebsbedingungen erkennen lasst.

(6) Das bei Uberdruck im Anforderungsfall austretende Gas muss gefahrlos und
entweder nach oben oder seitlich abgeleitet werden. Die Abblaseleitung der Uber-
drucksicherung muss mindestens 3 m Uber dem Boden bzw. der Bedienebene und 1
m Uber Dach oder den Behalterrand munden. Die Abblaseleitung muss mindestens 5
m horizontal von Gebauden und &ffentlichen Verkehrswegen entfernt sein.

(7) Uber- und Unterdrucksicherungen missen leicht und gefahrlos zugénglich, zu
kontrollieren und zu warten sein. Druckvorlagen mit Sperrflissigkeit sind so auszu-
fihren, dass sich der Ansprechdruck bei und nach dem Ansprechen nicht unzulassig
verandert.

(8) Durch einen separaten Unterdruckwachter im Gassystem oder eine gleichwerti-
ge Mallnahme muss sichergestellt werden, dass vor Ansprechen der Unterdrucksi-
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cherung ein zwangslaufiges Abschalten der Gasverbrauchs- oder -aufbereitungs-
einrichtungen bzw. der Garrestentnahme und eine Stérmeldung erfolgen.

(9) Kondensatabscheider mussen leicht und gefahrlos, ohne in Schachte und Gru-
ben einsteigen zu mussen, zu kontrollieren und zu warten sein. Durch die Bauart und
Wartung muss sichergestellt sein, dass bei allen Betriebszustanden ein Gasaustritt
verhindert wird.

(10) Wartungs- und Bedienstande sowie Bedienteile von Armaturen, Rihr-, Pump-
und Spuleinrichtungen sind grundsatzlich Uber Flur anzuordnen. Ist dies nicht mog-
lich, muss eine ausreichende technische Bellftung mit mindestens flinffachem Luft-
wechsel vorhanden sein.

(11) Fur den sicheren Betrieb erforderliche Armaturen muissen sicher zuganglich
und von einem sicheren Stand aus betatigt werden kdnnen.

(12) Armaturen zur Gasentnahme sind gegen unbefugtes und unabsichtliches Off-
nen zu sichern, z.B. durch Sichern des Handgriffes.

(13) Jeder gas-, substrat- oder garproduktfiihrende Behalter (einschlieBlich Vorla-
gen) muss einzeln und allseitig gegen das Ubrige System absperrbar sein.

(14) Fluchtwege, Notausgange sowie Flucht- und Rettungsplane sind gemall ASR
A2.3 ,Fluchtwege und Notausgange, Flucht- und Rettungsplan® auszufihren. Die
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung ist gemal® ASR A1.3 ,Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ durchzufuhren.

4.2 ExplosionsschutzmaBnahmen

421 Grundsatzliche MaRnahmen

(1) Im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung ist ein ganzheitliches Schutzmalnah-
menkonzept mit den erforderlichen vorbeugenden und konstruktiven Explosions-
schutzmalinahmen einschlielich der Mallnahmen und Vorkehrungen fur vorherseh-
bare Stérungen unter Berlcksichtigung der Malkgaben dieser TRGS zu erstellen.
Das Ergebnis ist im Explosionsschutzdokument festzuhalten.

(2) Die Bildung gefahrlicher explosionsfahiger Atmosphare ist zu verhindern oder
einzuschranken, soweit dies nach dem Stand der Technik mdéglich ist. Diesbeztiglich
sind entsprechende MalRnahmen nach der TRBS 2152 Teil 2/TRGS 722 sowie unter
Beachtung dieser TRGS zu ergreifen.

(8) Zum Schutz Beschaftigter und anderer Personen ist die Biogasanlage einschlief3-
lich ihrer Ausrustungsteile und aller Rohrleitungen so zu errichten, zu betreiben, zu
uberprufen und instand zu halten, dass sie bei den auf Grund der vorgesehenen Be-
triebsweise zu erwartenden mechanischen, chemischen und thermischen Beanspru-
chungen mindestens technisch dicht ist (siehe TRGS 500 und Nummer 2.4.3 TRBS
2152 Teil 2/TRGS 722).

(4) Aufstellraume flr Gasspeicher mussen eine wirksame technische oder natirliche
Liftung haben. Wenn mdglich, ist eine Diagonalliftung zu realisieren. Auf zusatzliche
Anforderungen nach Nummer 4.1.4 Abs. 5 und 6 TRBS 3146/726 wird verwiesen und
auf Punkt 4.8.7.1 der EX-RL Beispielsammlung zur DGUV-Regel 113-001 EX-RL
hingewiesen.
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(5) In Raumen mit Substrat fihrenden Anlagenteilen bzw. nicht auf Dauer technisch
dichten gasfuhrenden Anlagenteilen muss mindestens eine geeignete naturliche LUf-
tung (Querluftung) sichergestellt werden.

(6) Es ist durch geeignete technische Mallhahmen sicherzustellen, dass in BHKW-
Aufstellrdaumen keine gefahrliche explosionsfahige Atmosphare auftreten kann (z.B.
gemal Punkt 4.8.17 der EX-RL Beispielsammlung zur DGUV Regel 113-001).

(7) In Bereichen, in denen die Bildung von gefahrlicher explosionsfahiger Atmospha-
re nicht verhindert werden kann, sind Ma3nahmen zur Vermeidung der Entziindung
explosionsfahiger Atmosphare zu treffen. Diesbeziglich sind Mallhahmen nach der
TRBS 2152 Teil 3 unter Beachtung dieser TRGS zu ergreifen. Explosionsgefahrdete
Bereiche konnen in Zonen eingeteilt werden. Fir bestimmte Anwendungsfalle kann
dazu die EX-RL Beispielsammlung zur DGUV Regel 113-001, insbesondere Punkt
4.8, als Erkenntnisquelle fur die Einstufung explosionsgefahrdeter Bereiche in Zonen
und die dabei zugrunde gelegten MalRinhahmen herangezogen werden. Das Ergebnis
der moglichen Zoneneinteilung muss aus dem Explosionsschutzdokument hervorge-
hen und sollte in einem Ex-Zonen-Plan dargestellt werden.

(8) In Gasleitungen zu Verbrauchseinrichtungen, wie z.B. Heizkesseln, Gasfackeln
und Blockheizkraftwerken, missen Flammendurchschlagsicherungen moglichst nahe
am Verbraucher entsprechend den Herstellerangaben eingebaut und betrieben wer-
den. Auf Nummer 7 TRBS 2152 Teil 4 wird verwiesen.

(9) Zur Vermeidung elektrostatischer Aufladungen ist die TRBS 2153 zu beachten.

(10)  Zur Vermeidung von Potentialunterschieden sind SchutzmalRnahmen gemaf
Nummer 5.5 bis 5.7 TRBS 2152 Teil 3 anzuwenden.

422 Besondere MalRnahmen

(1) Erfolgt die Befillung eines Fermenters mittels Stopfschnecke, so muss bei Be-
trachtung aller Betriebszustande eine ausreichende Tauchung vorhanden sein, um
einen moglichen Gasaustritt zu verhindern. Die Tauchung muss mindestens dem
funffachen Ansprechdruck der Uberdrucksicherung entsprechen. Dies wird z.B. durch
folgende MalRnahmen erreicht:

1. Der mogliche Entnahmevolumenstrom des Fermenters wird begrenzt und der
Fullstand wird regelmaRig kontrolliert, oder

2.  bei Unterschreitung des minimalen Fullstands wird automatisch Alarm mit Ab-
schaltung der Entnahme ausgel0st.

(2) Erfolgt eine Entschwefelung durch Luftzugabe in Gasraume des Fermenters, ist
die zudosierte Luft raumlich zu verteilen und so zu dimensionieren, dass auch bei
einer Fehlfunktion der Mengenregulierung kein wesentlich héherer Gesamtvolumen-
strom als 6 Prozent des im selben Zeitraum erzeugten Biogases gefordert werden
kann. In der Zuleitung zum Gasraum ist moglichst nahe am Gasraum eine Ruck-
stromsicherung erforderlich. Zwischen Ruckstromsicherung und Gasraum durfen
keine weiteren Armaturen auf3er einer Absperreinrichtung angebracht sein. Der Zwi-
schenraum zwischen Ruckstromsicherung und Dosierpumpe muss bei deren Still-
stand nach aul3en in einen sicheren Bereich entspannt werden, wenn die Gefahr des
Gasaustritts in einen Raum besteht.
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4.3 BrandschutzmaRBRnahmen

(1) Inder Biogasanlage ist als Grundausstattung die Ausrustung mit Feuerloschein-
richtungen gemall ASR A2.2 ,MalRnahmen gegen Brande" erforderlich. Da in der
Biogasanlage eine erhdhte Brandgefahrdung besteht, missen in Abstimmung mit der
fur den Brandschutz zustandigen Stelle zusatzliche Malinahmen gemall TRGS 800
und ASR A2.2 getroffen werden. Zusatzliche Malnhahmen kdnnen z.B. sein:

1. Trennung durch Schutzabstande oder Brandwande,
2. Brandmeldeanlagen.
(2) Innerhalb von gemalf} Absatz 1 festgelegten Schutzabstanden

1. didrfen ohne weitergehende Schutzmalinahmen keine brennbaren Stoffe in
Mengen Uber 200 kg gelagert werden,

durfen sich keine anderen Gebaude, 6ffentlichen Strallen und Wege befinden,
sind fUr den Betrieb der Anlage notwendige Verkehrswege zulassig,

durfen keine Fahrzeuge abgestellt werden (eingeschranktes Halteverbot),

o &~ N

sind ohne weitergehende SchutzmalRnahmen der Betrieb von Maschinen und
Tatigkeiten verboten, die zu einer Gefahrdung der Folien von Gasspeichern fih-
ren konnen (z.B. Schweilden, Schneiden),

6. durfen keine Gasfackeln betrieben werden,
7. sind Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten.

(3) In der Gefahrdungsbeurteilung ist nachzuweisen, dass aufgrund der Anordnung
der Fackel eine Gefahrdung von Personen und eine Brandgefahr innerhalb oder au-
Rerhalb der Anlage durch Strahlung oder Konvektion ausgeschlossen sind. Dabei
sind Gebaude, Anlagenteile und Verkehrswege und offentliche Bereiche zu berltck-
sichtigen.

4.4 MaRnahmen fiir die Annahme von Substraten

441 Befullen von Vorlagen im Freien

(1) Befllléffnungen im Freien sind so anzuordnen, dass sie gut umliftet sind und
somit gefahrliche Gase vom Bedienbereich weggeflihrt werden.

(2) Auf die Gasgefahren ist in unmittelbarer Umgebung der Befulloffnungen mit
dem Warnzeichen W001 gemafl Anhang 1 ASR A1.3 und dem Zusatzhinweis ,Gas-
gefahr® hinzuweisen.

(3) Kann nicht ausgeschlossen werden, dass austretendes Gas in benachbarte
Arbeitsbereiche, Gruben, Schachte 0.a. eindringen kann, missen die unter Nummer
4.4.2 Absatz 1 und 2 aufgefliihrten MaRnahmen umgesetzt werden.

44.2 Beflllen von Vorlagen in Gebauden

(1) Das Beflllen von Vorlagen mit flissigem Substrat darf nur Gber feste Flansch-
verbindungen, Befiillstutzen oder Férderschnecken im geschlossenen System (siehe
auch TRGS 500) erfolgen, so dass keine Gase in das Gebaudeinnere austreten kon-
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nen. Die Be- und Entlliftung des aufnehmenden Behalters muss Uber eine geschlos-
sene Leitung in einem sicheren Bereich enden.

(2) Die beim Beflllen von Vorlagen mit festem Substrat entstehenden Gase mus-
sen bei Befull- oder Entleerungsvorgangen sicher erfasst und gefahrlos abgeleitet
werden. Hierzu ist ein mindestens funffacher Luftwechsel des maximalen Vorlagevo-
lumens sicherzustellen. Der Abgas-/Abluftstrom ist z.B. mit Hilfe eines Strdmungs-
wachters zu Uberwachen. Bei Ausfall der Férderungsanlage hat eine Alarmierung
(optisch und akustisch) zu erfolgen, und es darf keine Annahme stattfinden. Die Vor-
lagenoffnung muss grundsatzlich geschlossen sein und darf nur fir den Beflllvor-
gang geoffnet werden.

(3) Zu den Hinweisen auf Gasgefahren sieche Nummer 4.4.1 Absatz 2.

(4) Das Gebaude, in dem die Befillung erfolgt, muss mit einer Raumlufttechni-
schen Anlage ausgerustet sein.

443 Zuséatzliche MafRnahmen fiir die Annahme von Kofermenten

(1) Die Vermischung von Substraten, bei denen durch chemische Reaktionen (z.B.
Saure-/Base-Reaktionen) gefahrliche Gase, wie z.B. Schwefelwasserstoff, Kohlendi-
oxid oder Ammoniak, aulderhalb geschlossener Behalter entstehen kdnnen, ist durch
folgende MalRnahmen zu verhindern:

1. Vor der Annahme eines Kofermentes muss dieses im Rahmen einer Eingangs-
kontrolle einem Reaktionstest unterzogen werden. Dieser muss folgende Mes-
sungen umfassen:

a) pH-Wert (nur bei Flussigkeiten),

b) Bestimmung der Reaktion des angelieferten Kofermentes mit konzentrierter
Saure und Lauge (mindestens: Probenmenge Koferment 5 - 10 ml, Zugabe von
2 Tropfen Lauge und Saure in jeweils 100 ml Glasern),

c) Vermischen einer Probe des angelieferten Kofermentes mit einer Probe des
Inhaltes des bzw. der aufnehmenden Behalter.

2. Zeigt der Reaktionstest Auffalligkeiten bzw. kdnnen Verdunnungs- und Pufferef-
fekte nicht genutzt werden, muss der Behalter, in dem eine Vermischung erfol-
gen kann, vollstandig entleert sein, bevor eine weitere Beflillung erfolgt.

3.  Zur Verhinderung des Auftretens von biologischen Abbauprozessen mit der Ge-
fahr des Freiwerdens gefahrlicher Gase sollen angelieferte Kofermente bald-
moglichst verarbeitet werden.

(2) Konnen gefahrliche Konzentrationen von Gasen bei der Annahme, Vermi-
schung oder Vorbehandlung entstehen, sind Annahme, Vermischung oder Vorbe-
handlung nur in geschlossenen und an das Gassystem oder eine geeignete Emissi-
onsminderungseinrichtung angeschlossenen Behaltern zuldssig. Bei Annahme, Ver-
mischung oder Vorbehandlung in Gebauden sind eine Gaswarneinrichtung fur
Schwefelwasserstoff, Ammoniak und Kohlendioxid, die vor dem Erreichen gefahrli-
cher Konzentrationen in der Atemluft im Arbeitsbereich der Beschaftigten optisch und
akustisch vor Ort alarmiert sowie eine automatische und Uber eine von sicherer Stelle
vor Ort bedienbare Einrichtung, von der aus die Befllllung beendet werden kann, er-
forderlich.
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4.5 MaRnahmen zur Verwendung und Lagerung von Zusatz- und Hilfs-
stoffen
4.51 Allgemeine Anforderungen

(1) Tatigkeiten mit Zusatz- und Hilfsstoffen dirfen erst nach erfolgter Unterweisung
gemal Nummer 5.3 aufgenommen werden. Bei der Unterweisung muss die verant-
wortliche Person gemal Nummer 7.2 anwesend sein.

(2) Mit Zusatz- und Hilfsstoffen, die als akut toxisch Kategorie 1, 2 oder 3, karzino-
gen Kategorie 1A oder 1B,keimzellmutagen Kategorie 1A oder 1B, reproduktionsto-
xisch Kategorie 1A oder 1B oder sensibilisierend fur die Atemwege Kategorie 1 ein-
gestuft sind, durfen ausschlie3lich fachkundige Personen gemals Nummer 7.2 bzw.
besonders unterwiesene Personen umgehen. Der Kreis der Anwender ist auf das
betrieblich notwendige Mal} zu beschranken.

(3) Bei der Handhabung von Intermediate Bulk Containern (IBC), Fassern, Sacken,
Paletten 0. &. muss gewahrleistet sein, dass Verpackungen nicht beschadigt werden;
des Weiteren mussen auch die Anforderungen der Lastenhandhabungsverordnung
beachtet werden. Soweit angezeigt, sind geeignete Hilfsmittel zu verwenden (z.B.
Sackkarren, Transportwagen, Fasswagen, Gabelhubwagen oder Gabelstapler).
Grundsatzlich ist auf kurze Transportwege zu achten.

(4) Unbeabsichtigt freigesetzte Zusatz- und Hilfsstoffe sind unverziglich unter Be-
achtung der Hinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt aufzunehmen und zu entsor-
gen. Hiermit durfen nur unterwiesene Beschaftigte betraut werden. Die Beschaftigten
durfen diese Arbeiten nicht ohne geeignete personliche Schutzausriistung ausfihren.

(5) Nicht mehr bendtigte Reste von Zusatz- und Hilfsstoffen und Verpackungen
sind zeitnah einer ordnungsgemafen Entsorgung oder Ricknahme zuzuflihren. Bei
der Bereitstellung zur Entsorgung sind die Anforderungen der Nummer 4.5.2 zu be-
achten.

(6) Neben der ordnungsgemalen Kennzeichnung der Verpackungen und Gebinde
mussen auch Anlagenteile, die der Dosierung dienen (z.B. Rohrleitungen, Schlau-
che) gemall TRGS 201 ,Einstufung und Kennzeichnung bei Tatigkeiten mit Gefahr-
stoffen“ gekennzeichnet sein.

(7) Bei der Festlegung der SchutzmalRnahmen sind die Hinweise und Anforderun-
gen aus dem Sicherheitsdatenblatt zu bertcksichtigen.

(8) Mit Instandhaltungsarbeiten an Anlagenteilen, bei denen die Mdglichkeit einer
Exposition gegenuber den unter Absatz 2 genannten Zusatz- und Hilfsstoffen be-
steht, durfen nur gemafn

1. Nummer 5.3 unterwiesene Beschaftigte oder

2. Nummer 3.3 geeignete und eingewiesene andere Arbeitgeber beauftragt wer-
den.

45.2 Lagerung von Zusatz- und Hilfsstoffen

(1) Bei der Lagerung von Zusatz- und Hilfsstoffen missen insbesondere die Anfor-
derungen von Nummer 4.2 TRGS 510 beachtet werden.
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(2) Zusatz- und Hilfsstoffe, die als akut toxisch Kategorie 1, 2 oder 3, karzinogen
Kategorie 1A oder 1B, keimzellmutagen Kategorie 1A oder 1B oder reproduktionsto-
xisch Kategorie 1A oder 1B eingestuft sind, sind mengenunabhangig unter Ver-
schluss oder so aufzubewahren oder zu lagern, dass nur Personen gemal Nummer
4.5.1 Absatz 2 Zugang haben.

(38) Ist eine der nachstehenden Voraussetzungen erflllt, missen Zusatz- und Hilfs-
stoffe sowie sonstige Gefahrstoffe in einem Lager, das den Anforderungen der
Nummer 4.3 TRGS 510 genugt, gelagert werden:

1. akut toxische (H300, H301, H310, H311, H330 oder H331) Zusatz- und Hilfs-
stoffe ab einer Menge von 50 kg,

2. karzinogene oder keimzellmutagene (H340, H350, H350i) Zusatz- und Hilfsstof-
fe ab einer Menge von 50 kg,

3. Zusatz- und Hilfsstoffe mit sonstigen, nicht unter Ziffer 1 und 2 aufgeflhrten
Eigenschaften ab einer Menge von 1.000 kg (z.B. atzend, reizend, umweltge-
fahrlich). Hierbei sind auch die sonstigen, in der Biogasanlage gelagerte Ge-
fahrstoffe (mit Ausnahme des Biogases) mit einzubeziehen.

(4) Bei der Lagerung der unter Absatz 3 Nr. 1 und 2 aufgeflhrten Zusatz- und Hilfs-
stoffe missen ab einer Lagermenge von 200 kg zusatzlich erfullt werden:

1. Anforderungen gemals Nummer 5 TRGS 510 fur akut toxische, karzinogene
oder keimzellmutagene Zusatz- und Hilfsstoffe mit speziellen toxischen Eigen-
schaften (Bauliche Anforderungen, Zugangsbeschrankungen, Vorkehrungen fur
Betriebsstorungen),

2.  Anforderungen gemal® Nummer 8 TRGS 510 fur akut toxische Zusatz- und
Hilfsstoffe (Erweiterte Anforderungen flr den Zugang zum Lagerort, erweiterte
bauliche Anforderungen und Anforderungen zum Brandschutz).

(5) Bei der Lagerung von verschiedenen Gefahrstoffen mit unterschiedlichen Eigen-
schaften in einem Lager sind die Anforderungen gemal Nummer 7 TRGS 510 (Zu-
sammenlagerung) zu beachten.

(6) Raume und Lagerbereiche sind entsprechend ASR A1.3 zu kennzeichnen.

45.3 Dosierung von Zusatz- und Hilfsstoffen

(1) Die Dosierung von Zusatz- und Hilfsstoffen, die als akut toxisch Kategorie. 1, 2
oder 3, karzinogen Kategorie 1A oder 1B, keimzellmutagen Kategorie 1A oder 1B,
reproduktionstoxisch Kategorie 1A oder 1B oder atemwegssensibilisierend eingestuft
sind, ist in einem geschlossenen System, welches eine Freisetzung sicher verhindert,
durchzufuhren. Diese Dosiereinrichtungen durfen sich nicht im Bereich standiger Ar-
beitsplatze befinden.

(2) Wird die Dosierung der unter Absatz 1 genannten Zusatz- und Hilfsstoffe von
einem anderen Arbeitgeber durchgefihrt, so hat dieser

1. zu gewahrleisten, dass nur fachkundige Personen tatig werden, die insbeson-
dere eine aktuelle Qualifikation nach Anlage 3 besitzen,

die Dosierung gemaf Absatz 1 durchzufuhren,
zu gewabhrleisten, dass dem Auftraggeber das aktuelle Sicherheitsdatenblatt
des jeweils eingesetzten Zusatz- oder Hilfsstoffes zur Verfligung steht.
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(3) Die Beauftragung eines anderen Arbeitgebers entbindet den Auftraggeber nicht
davon, seinen Pflichten gemal® Nummer 7.1 und Nummer 7.2 nachzukommen.

5 Organisatorische SchutzmaBRnahmen

5.1 Betriebsprotokoll

(1) Der Arbeitgeber einer Biogasanlage hat ein Betriebsprotokoll zu fihren und vor
Ort bereitzuhalten. Darin missen mindestens folgende Angaben unverziglich einge-
tragen werden:

1. Aufzeichnungen uber alle durchgefuhrten Messungen, Kontroll- und Wartungs-
arbeiten,

2. Aufzeichnungen Uber besondere Vorkommnisse, vor allem Betriebsstdérungen,
und durchgefuhrte MaRnahmen.

(2) Beim Einsatz von Kofermenten sind von den Erzeugern nachfolgende Angaben
zu angenommenen Substraten abzufordern und im Betriebsprotokoll zu dokumentie-
ren:

1. Abfallschlisselnummer, wesentliche Inhaltsstoffe, chemische Zusammenset-
zung, pH-Wert und Beimengungen, z.B. Stabilisatoren, Konservierungsmittel etc.,

2. Angaben zur Herkunft (z.B. vom Schlachthof, aus der pharmazeutischen Herstel-
lung von Heparin),

3. zu den Transport- und Anlieferungsbedingungen (z.B. Dauer des Transportes,
Temperatur) sowie

4. zu moglichen Gefahren (z.B. ,kann bei Zugabe von Sauren Schwefelwasser-
stoff freisetzen®).

5.2 Betriebsanweisungen

(1) Der Arbeitgeber hat fur die in der Biogasanlage vorhandenen oder entstehen-
den Gefahrstoffe (Beispiele s. Anlage 1) nach § 14 GefStoffV verstandliche Betriebs-
anweisungen zu erstellen, den Beschaftigten vor der Aufnahme ihrer Tatigkeit aus-
zuhandigen und zu erlautern und an gut zuganglichen und einsehbaren Stellen aus-
zuhangen (siehe auch TRGS 555 “Betriebsanweisung und Information der Beschaf-
tigten”).

(2) In Betriebsanweisungen missen auch Angaben zur Instandhaltung (Wartung
und Instandsetzung), Hinweise zum Brand- und L&schverhalten sowie ausfihrliche
Hinweise flr das Verhalten beim Beseitigen von unbeabsichtigten Freisetzungen von
z.B. Hilfs- und Zusatzstoffen gemacht werden.

(3) Auch besondere Betriebszustande wie das An- und Abfahren der Anlage sind
Uber Betriebsanweisungen zu regeln.

5.3 Unterweisung

(1) Beschaftigte, die Tatigkeiten mit Gefahrstoffen durchfiihren, missen vor erst-
maliger Aufnahme der Tatigkeit und dann mindestens einmal jahrlich arbeitsplatz-
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und stoffbezogen anhand der jeweiligen Betriebsanweisung Uber die auftretenden
Gefahrdungen sowie Uber die SchutzmalRnahmen unterwiesen werden. Dabei ist
auch eine allgemeine arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung durchzufthren.

(2) Zusatzlich sind Unterweisungen erforderlich, wenn sich die Bedingungen der
Tatigkeit andern (z.B. Anderung des Verfahrens) oder wenn andere Gefahrstoffe zur
Anwendung gelangen sowie bei Vorschriftenanderung.

(83) Im Rahmen der Unterweisung und Unterrichtung ist auf Verwendungsbe-
schrankungen und -verbote sowie Beschaftigungsbeschrankungen und -verbote hin-
zuweisen.

(4) Beschaftigte sind vor Aufnahme der Tatigkeit und dann mindestens einmal jahr-
lich im Umgang mit Brandmelde- und Feuerldscheinrichtungen sowie uber die Inhalte
des Alarmplanes zu unterweisen.

(5) Beschaftigte, die Arbeiten in explosionsgefahrdeten Bereichen ausfliihren, mus-
sen insbesondere Uber die gemal Nummer 5.7.2 Absatz 1 festgelegten Schutzmal}-
nahmen ausreichend und angemessen unterwiesen werden.

(6) Vor besonderen Arbeiten mit Explosionsgefahrdung, wie z.B. das An- und Ab-
fahren, Instandhaltungsarbeiten an der Gasinstallation, sind zusatzlich anlassbezo-
gen Unterweisungen durchzufihren.

(7) Inhalt und Zeitpunkt der Unterweisung sind schriftlich festzuhalten und von den
Beschaftigten durch Unterschrift zu bestatigen.

54 Beschaftigungsbeschrankungen

Beschaftigungsbeschrankungen fur Jugendliche, Frauen im gebarfahigen Alter, wer-
dende und stillende Mutter massen beachtet werden. Auf die Beschaftigungsverbote
des § 22 Jugendarbeitsschutzgesetz, der §§ 4, 6 Mutterschutzgesetz und §§ 3 bis 5
der Verordnung zum Schutze der Mutter am Arbeitsplatz wird verwiesen.

5.5 Alleinarbeit

(1) Im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung ist zu prifen und zu dokumentieren,
welche Tatigkeiten nach Anlage 2 in Alleinarbeit durchgefuhrt werden kdnnen.

(2) Wird im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung festgestellt, dass eine Tatigkeit
nicht in Alleinarbeit durchgefihrt werden kann, darf diese Tatigkeit nur von mindes-
tens zwei Beschaftigten verrichtet werden. Folgende Tatigkeiten konnen im Regelfall
nicht in Alleinarbeit verrichtet werden:

1. Arbeiten in Behaltern und engen Raumen (sieche Nummer 4.1.5 ,Sicherungs-
posten“ DGUV Regel 113-004),

2. Arbeiten in Gefahrenbereichen gemalt TRBS 1112 Teil 1 (sieche Nummer 5.6
~oSicherungsposten TRBS 1112 Teil 1).

(3) Fur zulassige Alleinarbeit sind geeignete technische und organisatorische
Schutzmalinahmen festzulegen, mit denen im Bedarfsfall eine wirksame Erste Hilfe
gewahrleistet werden kann. Folgende SchutzmalRnahmen kénnen z.B. geeignet sein:

1.  Kameralberwachung durch standig besetzte Stelle,
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2. Einsatz einer Personennotsignalanlage (PNA) mit willensunabhangigen Alarm-
funktionen,

Meldeintervalle mit Sicht- oder Sprechkontakt,
Arbeiten in Sichtweite,

o bk~ w

Beaufsichtigung durch Kontrollgange,
6. AusrUstung mit Festnetztelefon/Mobiltelefon zum Absetzen des Notrufs.

Kénnen diese Schutzmalinahmen selbst Zindquellen sein oder beinhalten, ist ihre
diesbezugliche Eignung vor ihrer Anwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen zu
prufen.

5.6 HygienemaRnahmen

(1) Gemal § 8 GefStoffV hat der Arbeitgeber angemessene Hygienemalinahmen
zu ergreifen.

(2) Es ist eine Waschgelegenheit mit flieRendem Wasser, Einrichtungen zum hy-
gienischen Handetrocknen sowie Mitteln zum Hautschutz, zur Hautpflege, zur Haut-
reinigung und Hautdesinfektion vorzuhalten. Die Anwendung der Mittel ist in einem
Hautschutzplan festzulegen und an geeigneter Stelle auszuhangen, z.B. an Hand-
waschplatzen.

(83) Soweit nach der Gefahrdungsbeurteilung erforderlich, sind Waschraume mit
Duschmaéglichkeiten vorzusehen. Griinde fur die Einrichtung eines Waschraumes
konnen z.B. Tatigkeiten mit starker Verschmutzung oder starker Geruchsbelastung
sein.

(4) Der Arbeitgeber hat daflir zu sorgen, dass Mdglichkeiten zu einer von den Ge-
fahrstoffen und biologischen Arbeitsstoffen getrennten Aufbewahrung von Lebens-
mitteln und der Nahrungsaufnahme ohne Beeintrachtigung der Gesundheit gegeben
sind, z.B. in Form von Pausen- und Aufenthaltsbereichen. Beschaftigte dirfen in Be-
reichen mit moglicher Gefahrstoff- und Biostoffexposition wie z.B. im Annahmebe-
reich sowie in den Bereichen der Biogaserzeugung und -aufbereitung keine Nah-
rungs- und Genussmittel zu sich nehmen.

(5) Wahrend der Arbeit muss mindestens Korper bedeckende Arbeitskleidung
(auch Arme und Beine) getragen werden. Arbeitskleidung und Personliche Schutz-
ausrustungen sind von der Stra3enkleidung getrennt aufzubewahren.

(6) Der Arbeitgeber hat fur grundlegende Hygienemalnahmen zu sorgen. Dazu
gehort das Waschen der Hande vor Eintritt in die Pausen und bei Beendigung der
Tatigkeit; weiterhin die regelmalliige und bedarfsweise Reinigung des Arbeitsplatzes
(gemal Nummer 4.4.2 TRBA 500) und das Reinigen/Wechseln von Arbeitskleidung
und personlicher Schutzausristung. Die MaRnahmen sind in einem Reinigungs- und
Hygieneplan festzuhalten.

(7) Schutzkleidung und Schutzhandschuhe mussen vor der Aufnahme von Nah-
rungs- und Genussmitteln sowie nach Arbeitsende abgelegt werden.

(8) Der Arbeitgeber hat dafliir zu sorgen, dass die durch Gefahrstoffe oder biologi-
sche Arbeitsstoffe verunreinigte Arbeits- und Schutzkleidung regelmafig gereinigt
wird. Die durch Gefahrstoffe oder biologische Arbeitsstoffe verunreinigte Kleidung
darf nicht zu Hause gereinigt werden.
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(9) Informationen Uber Hygienevorschriften sind vom Arbeitgeber in Betriebsanwei-
sungen aufzunehmen.

(10) Weitere Regelungen aus anderen Rechtsbereichen, insbesondere dem Arbeits-
stattenrecht (ASR A4.1, A4.2) und dem Biostoffrecht (TRBA 214, 230, 500), bleiben
unberiahrt.

5.7 Wartung und Instandsetzung

571 Grundsatzliches

(1) Die Biogasanlage ist durch planmalige Wartungs- und In-
standsetzungsmafnahmen fir die gesamte Verwendungsdauer in einem sicheren
Zustand zu halten. Notwendige Instandhaltungsmallinahmen sind unverzuglich
durchzufuhren.

(2) Biogasanlagen durfen nur von Personen gewartet und instandgesetzt werden,
die Uber die erforderliche Fachkunde und Erfahrungen fir die entsprechenden Arbei-
ten verfugen und von denen zu erwarten ist, dass sie ihre Aufgabe zuverlassig erful-
len.

(3) Die fur die Wartung und Instandsetzung von Biogasanlagen erforderlichen
Schutzmalnahmen sind auf Basis der Gefahrdungsbeurteilung durch den Arbeitge-
ber festzulegen und bei der Ausfihrung der Arbeiten anzuwenden.

5.7.2 Zusatzliche MalRnahmen bei Explosionsgefahrdungen durch und bei In-
standhaltungsarbeiten

(1) Bei Arbeiten an Biogasanlagen kénnen sich Uber die flir den Normalbetrieb im
Explosionsschutzdokument festgelegten explosionsgefahrdeten Bereiche hinaus zu-
satzliche, auf die Dauer der Arbeiten befristete Bereiche mit gefahrlicher explosions-
fahiger Atmosphare (sowie abhangig vom H,S-Gehalt des Biogases Bereiche mit
Gesundheitsgefahr) ergeben (z.B. beim Offnen von Foliendachern zum Rihrwerk-
wechsel). Vor Durchfuhrung der Arbeiten ist im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung
zu ermitteln und zu dokumentieren, welche SchutzmalRnahmen erforderlich sind. Zur
Dokumentation gehoért auch eine schriftliche Arbeitsanweisung sowie zusatzlich bei
Arbeiten mit Zundgefahren ein Arbeitsfreigabesystem (z.B. Freigabescheinverfah-
ren). Geeignete SchutzmalRnahmen sind z.B.

1. Festlegung und Kennzeichnung oder Absperrung von Bereichen, in denen mit
Brand- /Explosionsgefahr oder Gesundheitsgefahr zu rechnen ist,

Stillsetzen elektrischer und sonstiger nichtexplosionsgeschitzter Anlagen,
Entfernen von Biogas aus Anlagenteilen,

Auswahl geeigneter explosionsgeschutzter Gerate und Arbeitsmittel,
Freimessung,

Verwendung geeigneter personlicher Schutzausristung,

Sicherstellung einer ausreichenden Beluftung,

© N kR Db

Benennung eines Aufsichtfihrenden.
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(2) Weitere Anforderungen an Instandhaltungsarbeiten in explosionsgefahrdeten
Bereichen sind in der TRBS 1112 Teil 1 enthalten und zu beachten.

(3) Bei Heilkarbeiten sind die Anforderungen gemafl Nummer 7 Absatz 2 ASR A2.2
zu erflllen.

5.7.3 Zusatzliche Mallnahmen in Schachten, Behaltern sowie engen und unter
Erdgleiche gelegenen Raumen

(1) Die Anforderungen der DGUV Regel 113-004 sind zu beachten und anzuwen-
den. Das gilt insbesondere flr das Reinigen von Fermentern und Garproduktlagern.

(2) In Schachte darf nur eingestiegen werden, wenn die Atemluft gesundheitlich
unbedenklich ist. Dies kann durch eine geeignete technische Luftung nach dem
Stand der Technik sichergestellt werden. Bestehen im Rahmen der Gefahrdungsbe-
urteilung Unsicherheiten Uber die Hohe der Gefahrstoffkonzentration muss eine
Freimessung erfolgen. Im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung muss zudem gepruft
werden, ob die vorgesehenen Tatigkeiten in Alleinarbeit ausgefuhrt werden kénnen.

5.8 Priifungen und Uberpriifungen

(1) Prufungen und Uberpriifungen sind auf Grundlage der BetrSichV und der Gef-
StoffV durchzuflhren. Insbesondere gelten hierfir § 10 und § 14 ff. der BetrSichV
und Anhang 2 Nr. 2.4 sowie Anhang 4 Nr. 3.8 der BetrSichV und § 7 Absatz 7 der
GefStoffV.

(2) Uberprifungen im Sinne der GefStoffV und Uberpriifungen im Sinne der Be-
trSichV mussen nicht separat durchgefihrt werden, sondern eine Uberprifung kann
auch aquivalente Anforderungen aus beiden Verordnungen abdecken.

(3) Die Zeitabstande fiir die Uberpriifungen sowie die Notwendigkeit ihrer Doku-
mentation sind vom Arbeitgeber im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung zu ermitteln
und festzulegen. Sie sind insbesondere abhangig von der Art der Anlagenteile bzw.
der Ausrustungsteile, von den gasspezifischen Einflissen und von der Betriebswei-
se. Anlagenteile sind z.B. flexible Rohrleitungsteile, Armaturen oder Pumpen. Sicher-
heitstechnisch erforderliche Ausrustungsteile sind z.B. Gaswarneinrichtungen, Ein-
richtungen zur Vermeidung elektrostatischer Aufladungen oder Mess-, Steuer- und
Regeleinrichtungen.

(4) Beider Festlegung der Pruffristen dirfen die in § 15 Absatz 15 BetrSichV und §
7 Absatz 7 GefStoffV genannten Hochstfristen nicht Gberschritten werden.

(5) Hinweise zur Art und zum Umfang notwendiger Prifungen sind in der TRBS
1201, TRBS 1201 Teil 1 und Teil 3 enthalten.

5.8.1 Dichtheitstberprifungen

(1) Gasfuhrende Anlagen einschlieBlich der Anlagen- und Ausristungsteile und
Rohrleitungsverbindungen mussen vor der erstmaligen Inbetriebnahme, nach einer
Instandsetzung und in angemessenen Zeitabstanden auf technische Dichtheit Gber-
pruft werden. Die diesbeziglichen Festlegungen sind vom Arbeitgeber bei der Ge-
fahrdungsbeurteilung zu ermitteln und festzulegen. Die Festlegung dieser Malinah-
men sollte im Rahmen einer Betriebsanweisung erfolgen. Die Durchfliihrung und das
Ergebnis sind zu dokumentieren.
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(2) Sofern die Dichtheitsprifung mit dem Betriebsgas (Biogas) durchgefuhrt wer-
den muss, sind entsprechend dessen gefahrlichen Eigenschaften die Einflisse auf
die umgebenden Anlageteile zu bewerten und MaRnhahmen zum Schutz des Prifper-
sonals zu ergreifen.

(3) Die Dichtheitsuberprufungen sind in Abhangigkeit von den gefahrlichen Eigen-
schaften, vom Aggregatzustand sowie von Druck- und Temperaturniveau durch eine
der folgenden Malinahmen sicherzustellen:

1. Begehung und Uberprifung auf Leckagen mit Schaum bildenden Mitteln,

2. Begehung mit mobilen Leckanzeige-, Lecksuchgeraten, bildgebenden Verfah-
ren mit Methan sensitiven Kameras,

3. periodische oder ggf. kontinuierliche Uberprifung der Atmosphare durch selbst-
tatig arbeitende, fest installierte Gerate mit Alarmfunktion z.B. Uberwachung der
Stutzluft bei Tragluftdachern.

(4) Die Dichtheitsiiberpriifung umfasst insbesondere die Uberpriifung von

1. l6sbaren Verbindungen, die nicht durch Konstruktion auf Dauer technisch dicht
sind, wie z.B. Gasspeicherbefestigungen, flachdichtende Flanschverbindungen,
Seildurchfuhrungen, Wanddurchbriiche (z.B. flr Schnecken, Ruhrwerke,
Schauglaser, Kabeldurchfiihrung),

2. dynamisch beanspruchten Anlagenteilen, wie z.B. Foliensysteme, Wellendurch-
fuhrungen, Kompensatoren.

5.8.2 Korrosionsuberprifungen

(1) Anlagenteile, einschliel3lich Auflagerungen, Aufhangungen und Verankerungen
muassen in angemessenen Zeitabstanden auf Korrosion Uberprift werden, wenn Kor-
rosion zu erwarten ist. Bei Anlagenteilen mit Warme- oder Schallddammung sowie
Brandschutzisolierung kann die Uberprifung auf Aufenkorrosion stichprobenweise
erfolgen, sofern sich die Stellen mit der héchsten zu erwartenden Korrosion ermitteln
lassen. Behalter, Rohrleitungen und Holzeinbauten sind ebenfalls auf Korrosion zu
Uberprifen.

(2) Die Uberpriifung auf Korrosion erfolgt in der Regel durch visuelle Uberpriifung.
Hinweise dazu sind in TRBS 2141 Teil 2 enthalten.

5.8.3 Uberpriifungen von Sicherheitseinrichtungen

Erganzend zu den wiederkehrenden Prufungen von Sicherheitseinrichtungen kdnnen
Uberprifungen erforderlich sein, wenn die Gefahr besteht, dass Sicherheitseinrich-
tungen unwirksam werden koénnen, wie z.B. durch auferliche Beschadigungen,
Frostschaden oder durch Verstopfungen von Abblaseleitungen von Uber- und Unter-
drucksicherungen.

5.9 MaRnahmen bei Betriebsstorungen

(1) Im Falle von Betriebsstorungen muss die Anlage in einen sicheren Zustand
Uberfihrt werden. Im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung sind hierflir geeignete
Schutzmalnahmen festzulegen. Im Rahmen der Ausarbeitung der Schutzmalinah-
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men mussen insbesondere Mallhahmen zum Schutz von Beschaftigten und anderen,
sich auf dem Betriebsgelande aufhaltenden Personen festgelegt werden.

(2) Erforderlichenfalls sind Mallhahmen nach Nummer 5.10 einzuleiten.

5.10 NotfallmaBnahmen

5.10.1 Alarmplan

(1) Der Arbeitgeber hat einen Alarmplan einschliellich Kurzanweisungen fur das
Verhalten im Notfall (z.B. Unfall oder Betriebsstérungen, wie Brande, Explosionen,
Freisetzungen von Biogas, Substraten oder sonstigen Gefahrstoffen) zu erstellen,
Beschaftigten vor der Aufnahme ihrer Tatigkeit auszuhandigen und zu erlautern so-
wie an gut zuganglichen und einsehbaren Stellen auszuhangen.

(2) Der Alarmplan muss enthalten
1.  Telefonnummern der Feuerwehr, Rettungsdienst, Arzt, Krankenhaus, Polizei,

2. Telefonnummern der Betriebsleitung/des Arbeitgebers und sonstiger verant-
wortlicher Personen,

3. Telefonnummern von Stellen, die bei der Schadensbegrenzung unterstitzen
kénnen (z.B. Entsorgungsunternehmen, Hersteller, Wartungsfirmen),

4. Angaben uber die Art der Alarmierung sowie das von den Personen bei Alarm
erwartete Verhalten, wie

a) Alarmsignale, Benutzung von Flucht- und Rettungswegen, Sammelplatz und
Anwesenheitskontrolle der auf dem Betriebsgelande anwesenden Personen,

b) Anweisungen zur Sicherung von Gefahrenstellen, zur Rettung von Personen
aus Gefahrenbereichen (insbesondere Bergung aus Anlagenteilen) sowie zum
Leisten Erster Hilfe,

c) Malnahmen zur Schadensbegrenzung, wie Abschalten oder Absperren von
Anlagenteilen, Stoffstrdomen und Energien, Bekdmpfung von Freisetzungen und
Branden.

(3) Bei der Ausarbeitung der Angaben gemal} Absatz 2 Nr. 4 sollten die in der Bio-
gasanlage Beschaftigten beteiligt werden.

(4) In regelmaliigen, angemessenen Abstanden ist eine Sicherheitsibung durchzu-
fihren, in der die Umsetzung des Alarmplans erprobt wird. Soweit notwendig, sind
externe Notfall- und Rettungsdienste hier einzubinden.

5.10.2 Informationen fiir die Feuerwehr

(1) Feuerwehrplane sind in Abstimmung mit der fur den Brandschutz zustandigen
Stelle zu erstellen und aktuell zu halten.

(2) Fur die Einsatzkrafte sind der Feuerwehrplan, das Explosionsschutzdokument
mit Ex-Zonenplan und nachstehende Informationen Uber die in der Biogasanlage ge-
lagerten bzw. verwendeten Gefahrstoffe bereitzuhalten:

1. Bezeichnung der vorhandenen Gefahrstoffe sowie Angabe der Lagermengen
und Lagerorte,
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Name und Anschrift des jeweiligen Herstellers, Importeurs oder Vertreibers,
Hinweise auf die besonderen Gefahrdungen,

Schutzmalnahmen, um den Gefahrdungen zu begegnen,

o bk~ W N

die bei Beschadigung von Anlageteilen oder von Gefahrstoffverpackungen zu
ergreifenden MalRnahmen,

6. die zu ergreifenden MalRnahmen und Hilfeleistungen, falls Personen mit dem
vorhandenen Gefahrstoffen oder dem Biogas in Berihrung kommen,

7. die im Brandfall zu ergreifenden geeigneten MalRnahmen, insbesondere die
Mittel oder Gruppen von Mitteln, die zur Brandbekampfung verwendet oder
nicht verwendet werden durfen,

8. die zur Vermeidung von Umweltschaden zu ergreifenden Malinahmen.

6 Personliche Schutzausriistung

(1) Der Arbeitgeber hat den Beschaftigten die in Absatz 3 bis 7 aufgefihrten per-
sonlichen Schutzausrustungen zur Verfugung zu stellen und diese in gebrauchsfahi-
gem, hygienisch einwandfreiem Zustand zu halten und bedarfsweise zu ersetzen.
Anforderungen zur Reinigung und Aufbewahrung von persénlicher Schutzausristung
sind in Nummer 5.6 enthalten.

(2) Die Beschaftigten mussen die zur Verfigung gestellte personliche Schutzaus-
rustung benutzen, solange eine Gefahrdung besteht.

(3) Den Beschaftigten sind personliche Schutzausriastungen zur Verfugung zu stel-
len, die den Anforderungen der Verordnung Uber die Bereitstellung von personlichen
Schutzausristungen auf dem Markt (8. ProdSV) entsprechen. Es sind Sicherheits-
schuhe, die mindestens den Anforderungen der Schutzkategorie S2, und Sicher-
heitsstiefel, die mindestens den Anforderungen der Schutzkategorie S4 nach DIN EN
ISO 20345 entsprechen, sowie bei Bedarf Wetterschutzkleidung zur Verfigung zu
stellen.

(4) Bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen wie z.B. Zusatz- und Hilfsstoffe sowie Be-
triebsstoffe (siehe auch Anlage 1) ist im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung vom
Arbeitgeber festzulegen, welche personliche Schutzausristung Uber die unter Absatz
3 aufgeflihrte Mindestausstattung hinaus zu benutzen ist. Hierbei sind die Informati-
onen zu den eingesetzten Gefahrstoffen (Sicherheitsdatenblatt, Betriebsanweisung
nach GefStoffV) zu bericksichtigen. Beispiele hierfur sind:

1. Nickelhaltige Spurenelementepraparate mit Aerosolbildung: Filtergerat der
Klasse P2, geeignete Schutzbrille, bei mdglichem Hautkontakt Chemikalien-
schutzhandschuhe und mindestens Korper bedeckende Arbeitskleidung oder
bei Bedarf geeignete Schutzkleidung.

2. Saure Lésungen zur Biogasentschwefelung: geeignete  Schutzbrille
/Gesichtsschutz, bei mdglichem Hautkontakt Chemikalienschutzhandschuhe,
saurebestandige Schutzkleidung/Schutzschirze.

(5) Fur Tatigkeiten, bei denen Biogas freigesetzt wird oder freigesetzt werden kann
und zugleich durch die Bestandteile des Biogases eine Gesundheitsgefahr auftreten
kann, ist geeigneter Atemschutz zur Verfligung zu stellen. Diese Tatigkeiten, bei de-
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nen Atemschutz zum Einsatz kommt, sind in der Gefahrdungsbeurteilung ausdrick-
lich zu berucksichtigen. Das gilt insbesondere fur:

1. Instandhaltungsarbeiten in Raumen an Anlagenteilen, die aktives Substrat ent-
halten,

Instandhaltungsarbeiten an biogasfuhrenden Anlageteilen,

die Beseitigung von Betriebsstorungen mit Biogasaustritt oder Austritt von akti-
vem Substrat.

Geeigneter Atemschutz muss mindestens folgende Anforderungen erfullen:

1.  Filtergerat mit Filtertyp BK (bei Anwesenheit von Schwefelwasserstoff und Am-
moniak bis zu 0,5 Vol.-%), Filterklasse 2 bei ausreichender Bellftung,

2. Isoliergerat (z.B. Frischluft-Druckschlauchgerat, Druckluft-Schlauchgerat) bei
Erstickungsgefahr/Sauerstoffmangel oder Vergiftungsgefahr.

Das Tragen von Atemschutz (auch partikelfiltrierende Halbmasken) stellt fir die Be-
schaftigten eine Belastung dar. Hinsichtlich der Tragezeitbegrenzung und des Ge-
brauchs siehe DGUV Regel 112-190 ,Benutzung von Atemschutzgeraten®.

(6) Hinsichtlich der Anforderungen an die Kleidung und die personliche Schutzaus-
rustung in explosionsgefahrdeten Bereichen ist die TRBS 2153 ,Vermeidung von
Zundgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen“ zu beachten (z.B. Verwendung
von ableitfahigen Schuhen und Schldauchen von Atemschutzgeraten).

(7) Bestehen Gefahrdungen durch luftgetragene biologische Arbeitsstoffe und
durch Hautkontakt mit biologischen Arbeitsstoffen, ist persdnliche Schutzausristung
zur Verfliigung zu stellen:

1. fur Wirtschaftsdiinger aus der Landwirtschaft (z.B. Festmist, Flissigmist) und
nachwachsende Rohstoffe entsprechend der TRBA 230,

2. bei Kofermentationsanlagen, in denen Abfallstoffe (z.B. Bioabfalle aus der
haushaltsnahen Erfassung) eingesetzt werden, entsprechend der TRBA 214.

7 Fachliche Anforderungen an Arbeitgeber und Beschaftigte

71 Grundsatz

(1) Fur Tatigkeiten bei der Herstellung von Biogas hat der Arbeitgeber eine verant-
wortliche Person aus dem Kreis der in der Biogasanlage Beschaftigten entsprechend
Nummer 7.2 zu beauftragen, sofern er nicht selbst Gber die erforderliche Fachkunde
verfugt. Es ist eine qualifizierte Vertretung mit gleicher Fachkunde sicherzustellen.
Die Vertretung muss nicht aus dem Kreis der Beschaftigten kommen.

(2) Der verantwortlichen Person sind die notwendigen Befugnisse und Weisungs-
rechte zu Ubertragen.

7.2 Verantwortliche Personen

Verantwortliche Personen im Sinne dieser TRGS sind Personen, deren Qualifikation
einer Fachkunde im Sinne des § 2 Absatz 13 GefStoffV entspricht. Sie mussen durch
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geeignete Berufsausbildung, eine einschlagige Berufserfahrung oder eine zeitnah
ausgeubte entsprechende berufliche Tatigkeit sowie die Teilnahme an spezifischen
Fortbildungsmalinahmen qualifiziert sein. Im Rahmen der Fortbildung missen die
Mindestschulungsinhalte nach Anlage 3 vermittelt werden. Dies gilt insbesondere flr
die in § 8 Absatz 7 GefStoffV genannten Tatigkeiten.

7.3 Sonstige Beschaftigte

Sonstige Beschaftigte missen durch die verantwortliche Person in ihre Aufgaben vor
Aufnahme der Tatigkeiten besonders eingewiesen werden. Die Unterweisung nach
Nummer 5.3 bleibt hiervon unberuhrt.

7.4 Fortbildung

Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die verantwortlichen Personen mindestens
alle vier Jahre an einer Fortbildungsmaflnahme mit Bezug zu den Inhalten geman
Anlage 3 teilnehmen. Die Fortbildungsmaflnahmen sind zu dokumentieren.

8 Arbeitsmedizinische Pravention

8.1 Beteiligung des Betriebsarztes an der Gefahrdungsbeurteilung

(1) Das Spektrum der bei der Biogasherstellung vorkommenden Gefahrstoffe und
Biostoffe variiert in Abhangigkeit von Art, Herkunft und Aufarbeitung des Eingangs-
materials und der im Prozess entstehenden Substrat- und Garreste. Eingangsmateri-
al kdnnen biologische Abfalle (z.B. Biotonne, aus der Tierhaltung), Gllle sowie die
sogenannten nachwachsenden Rohstoffe sein. Hierbei kdnnen die Expositionsver-
haltnisse zeitlich starken Schwankungen unterliegen und auch raumlich sehr unter-
schiedlich sein und z.B. vom Arbeitsbereich, Arbeitsverfahren, Tatigkeiten und Hygi-
enezustand des Arbeitsplatzes abhangen. Im Hinblick auf die vorkommenden Ge-
fahrstoffe ist besonderes Augenmerk auf die als Zusatz- und Hilfsstoffe eingesetzten
sogenannten Spurenelementemischungen zu richten. Diese enthalten z.B. Schwer-
metallsalze wie Nickelsulfat und Cobaltsulfat sowie Natriumselenit, (siehe Anlage 1
Gefahrstoffe). Einige dieser Stoffe wie z.B. Nickel(ll)-Verbindungen kdénnen karzino-
gen sein (Kategorie 1A oder 1B), Selenverbindungen hingegen wirken akut toxisch.
Das in Spurenelementemischungen enthaltene Nickel ist zudem ein starkes Kontakt-
allergen: Bei fortgesetztem Hautkontakt kann es zu bleibenden Hautveranderungen
kommen. Andere Gefahrstoffe wie Schwefelwasserstoff und Ammoniak finden sich
im Biogas als akut toxische Bestandteile. Diese gelangen jedoch nur im Havariefall,
bei Betriebsstorungen oder Undichtheiten im Gassystem in die Luft von Arbeitsberei-
chen. Expositionen gegentber Gefahr- und Biostoffen treten im Normalbetrieb und
insbesondere bei Wartungs- und Instandhaltungs- sowie Reinigungsarbeiten auf
(siehe Anlage 2).

(2) Als Aufnahmepfade kdénnen die Atemwege, der Mund, sowie die Haut bzw.
Schleimhaut in Frage kommen. In seltenen Fallen besteht die Gefahr von verlet-
zungsbedingten Infektionen.
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(3) Aufgrund dieser Gefahrdungssituation ist bei der Durchfihrung der Gefahr-
dungsbeurteilung eine fachkundige arbeitsmedizinische Beratung notwendig. Dies ist
vorrangig durch die Beteiligung des bestellten Betriebsarztes zu gewahrleisten. Dem
Arzt sind alle erforderlichen Auskulnfte Uber die Tatigkeiten zu erteilen und ist die Be-
gehung der Arbeitsbereiche zu ermoglichen.

8.2 Allgemeine arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung

(1) Die allgemeine arbeitsmedizinische Beratung erfolgt z.B. im Rahmen der Un-
terweisung nach Nummer 5.3 Absatz 1. Dabei ist der bestellte Betriebsarzt bzw. der
mit der Durchfihrung der arbeitsmedizinischen Vorsorge beauftragte Arzt einzube-
ziehen. Dies ist z.B. auch durch die Beteiligung eines Arztes an Schulungen der Per-
sonen, die die Unterweisung durchfuhren, oder durch die Mitwirkung bei der Erarbei-
tung von Unterweisungsmaterialien gegeben.

(2) Inder allgemeinen arbeitsmedizinischen Beratung sollen die Beschaftigten Uber
den auf der Basis der Gefahrdungsbeurteilung festgelegten Umfang der arbeitsmedi-
zinischen Vorsorge und ggf. mdgliche Impfungen sowie das Recht, beim Auftreten
einer moglicherweise tatigkeitsbedingten Erkrankung eine Angebotsvorsorge nach §
5 Absatz 2 Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArboMedVV) wahrzuneh-
men, informiert werden.

(3) Die Beschaftigten sind darliber hinaus zu informieren und zu beraten Gber

1. die Notwendigkeit des Gebrauchs von personlicher Schutzausristung (insbe-
sondere Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, je nach Tatigkeit auch Atem-
schutz), deren Handhabung und den Wechselturnus soweit erforderlich,

2. die Belastungen durch das Tragen von personlicher Schutzausristung (insbe-
sondere Atemschutz und Schutzhandschuhe),

3. die konsequente Umsetzung von Hygienemalinahmen und

4. das Vorgehen bei Symptomen, die ihre Ursache in der Tatigkeit haben kdnnen
(z.B. Information des Hausarztes Uber die ausgelibte Tatigkeit, Mitteilung an
den fur die Arbeiten Verantwortlichen).

(4) Entsprechend dem Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung sind die Beschaftigten
arbeitsmedizinisch und toxikologisch hinsichtlich der auftretenden Gefahr- und
Biostoffe Uber Folgendes zu beraten:

1. die Moglichkeit von Sensibilisierungen und allergischen Erkrankungen z.B.
durch nickelhaltige Spurenelementemischungen oder schimmelpilzhaltige Stau-
be sowie die entsprechenden Symptome wie

a) am Auge: Bindehautentzindung mit Roétung, Tranenfluss, Lidschwellung,
Fremdkdrpergefuhl und Juckreiz,

b) an den oberen Atemwegen (Nase): FlielRschnupfen, Stockschnupfen, Niesreiz,
Verminderung des Riechvermdgens,

c) an den tiefen Atemwegen: pfeifende Atemnot, Gefuhl der Brustenge, Husten,
Auswurf, Kurzatmigkeit, Uberempfindlichkeit der Atemwege (bronchiale Hyper-
reagibilitat), Minderung der Lungenfunktion,
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d) an Haut und Mundschleimhaut: Hautausschlage mit Rétungen und Schwellun-
gen (Quaddeln), Juckreiz an Gaumen, Haut oder im Gehodrgang, Lippenschwel-
lung sowie Entzundung der Mundschleimhaut,

2. die Tatsache, dass Symptome direkt bei Exposition (Sofort-Typ-Allergie) oder
um zwei bis acht Stunden zeitversetzt und oft schleichend einsetzend (Typ IlI-
Allergie) auftreten kénnen,

3. die moglichen gesundheitlichen Risiken, die insbesondere eine familiare Pra-
disposition zur Allergieentstehung oder eine bereits bestehende allergische Er-
krankung (z.B. Heuschnupfen, allergisches Asthma, chronische Atemwegs-
/Lungenerkrankungen) sowie vorliegende Infekte (z.B. Erkaltungen) haben kdn-
nen und die Maldnahmen, die in einem solchen Fall zu treffen sind (z.B. Inan-
spruchnahme von Wunschvorsorge, Tatigkeitswechsel),

4. die konkreten Tatigkeiten, bei denen personliche Schutzausristungen zu tragen
sind sowie die Anleitung zu deren Handhabung. Die Notwendigkeit der Mal}-
nahmen soll erlautert werden, um an Akzeptanz zu gewinnen,

5. soweit relevant die Problematik von Feuchtarbeit einschlielRlich der Hautschutz-
und Hautpflegemalinahmen,

6. die Gefahrdungen durch Staube (ggf. Karzinogenitat von Nickel(ll)salzen) der
zugesetzten Spurenelemente bei nicht fachgerechter Auswahl und Handhabung
(Zudosierung im offenen System),

7. die Gefahrdungen durch die atzende Wirkung von Eisen(lll)chlorid-Lésungen
zur Entschwefelung,

8. Dieselmotoremissionen in geschlossenen Arbeitsbereichen,
9. gdf. relevante Krankheitserreger z.B. Tetanus,
10. das evitl. erhohte individuelle Erkrankungsrisiko bei verminderter Immunabwehr,

11. SofortmalRnahmen sowie das weitere Vorgehen entsprechend aktueller Emp-
fehlungen im Hinblick auf Schnitt- oder Stichverletzungen insbesondere bei Ab-
fall vergarenden Anlagen,

12. Uber die Moglichkeit von Schmier- und Kontaktinfektionen von kontaminierter
Kleidung auf vermeintlich saubere Hande bzw. Flachen.

8.3 Arbeitsmedizinische Vorsorge

(1) Arbeitsmedizinische Vorsorge richtet sich nach der Verordnung zur arbeitsme-
dizinischen Vorsorge (ArbMedVV) und den dazu verdéffentlichten Arbeitsmedizini-
schen Regeln (AMR).

(2) Arbeitsmedizinische Vorsorge dient der Beurteilung der individuellen Wechsel-
wirkungen von Arbeit und physischer und psychischer Gesundheit und der Friher-
kennung arbeitsbedingter Gesundheitsstérungen sowie der Feststellung, ob bei Aus-
Ubung einer bestimmten Tatigkeit eine erhéhte gesundheitliche Gefahrdung besteht
(§ 2 Absatz 1 Nummer 2 ArbMedVV). Dabei steht die Aufklarung und Beratung der
Beschaftigten zur Tatigkeit bei der Herstellung von Biogas und den sich daraus er-
gebenden Gefahrdungen fur ihre Gesundheit im Vordergrund. Wenn koérperliche oder
klinische Untersuchungen aus Sicht des Arztes flr die Aufklarung und Beratung nicht
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erforderlich sind oder vom Beschaftigten abgelehnt werden, kann sich die arbeitsme-
dizinische Vorsorge auf ein Beratungsgesprach beschranken.

(3) Arbeitsmedizinische Vorsorge ist fur die betroffenen Beschaftigten nach § 4 Ab-
satz 1 in Verbindung mit Anhang Teil 1 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b ArbMedVV
durch den Arbeitgeber vor Aufnahme der Tatigkeit und danach in regelmafRigen Ab-
standen (vgl. AMR 2.1) zu veranlassen (Pflichtvorsorge), wenn am Arbeitsplatz eine
wiederholte Exposition gegenuber Nickelverbindungen nicht ausgeschlossen werden
kann (Nickelverbindungen sind Uberwiegend krebserzeugende Gefahrstoffe der Ka-
tegorie 1A im Sinne der Gefahrstoffverordnung). Der Arbeitgeber darf die Tatigkeit
durch die betroffenen Beschaftigten nur ausuben lassen, wenn sie zuvor an der
Pflichtvorsorge teilgenommen haben (§ 4 Absatz 2 ArbMedVV).

(4) Arbeitsmedizinische Vorsorge ist den betroffenen Beschaftigten nach § 5 Ab-
satz 1 in Verbindung mit Anhang Teil 1 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe d ArbMedVV
durch den Arbeitgeber vor Aufnahme der Tatigkeit und danach in regelmaRigen Ab-
standen (vgl. AMR 2.1) anzubieten, wenn eine wiederholte Exposition nicht ausge-
schlossen werden kann und es sich um einen krebserzeugenden oder keimzellmuta-
genen Stoff der Kategorie 1A oder 1B oder ein karzinogenes oder keimzellmutage-
nes Gemisch der Kategorie 1A oder 1B handelt oder wenn die Tatigkeit mit dem Ge-
fahrstoff als krebserzeugende Tatigkeiten oder Verfahren Kategorie 1A oder 1B im
Sinne der Gefahrstoffverordnung bezeichnet werden. Dies ist z.B. bei einer wieder-
holten Exposition gegenlber Kobaltsalzen und Dieselmotoremissionen der Fall (Ko-
baltsalze sind krebserzeugende Gefahrstoffe der Kategorie 1B im Sinne der Gefahr-
stoffverordnung, Tatigkeiten oder Verfahren, in denen Dieselmotoremissionen freige-
setzt werden, werden als krebserzeugende Tatigkeiten oder Verfahren der Kategorie
1 oder 2 im Sinne der Gefahrstoffverordnung bezeichnet). Auch bei einer Exposition
gegenuber atemwegssensibilisierenden Stoffen (vgl. Anhang Teil 1 Absatz 2 Num-
mer 2 Buchstabe k ArbMedVV) oder bei einer Larmexposition unterhalb des Lex, 8h
= 85 dB(A) beziehungsweise LpC,peak = 137 dB(C) (vgl. Anhang Teil 3 Absatz 2
Nummer 1 ArbMedVV) ist eine Angebotsvorsorge angezeigt. Weitere Vorsorgetatbe-
stande konnen sich aus einer Hebe- und Tragetatigkeit schwerer Lasten ergeben
(vgl. Anhang Teil 3 Absatz 2 Nummer 4 ArbMedVV); die AMR 13.2 gibt hierzu nahere
Auskunft. Das Ausschlagen eines Angebots entbindet den Arbeitgeber nicht von der
Verpflichtung, weiter regelmallig Angebotsvorsorge anzubieten. Die AMR 5.1 zeigt
einen Weg der Angebotsunterbreitung auf. Nach § 6 Absatz 2 der ArbMedVV sind
Impfungen Bestandteil der arbeitsmedizinischen Vorsorge und den Beschaftigten im
Vorsorgetermin anzubieten; die AMR 6.5 gibt hierzu nahere Auskunft (z.B. auch in
Bezug auf Tetanus).

(5) In Abhangigkeit von der Gefahrdungsbeurteilung kdnnen sich bei der Herstel-
lung von Biogas weitere Anlasse fur Pflicht- oder Angebotsvorsorge gemald Anhang
der ArbMedVV ergeben (z. B bei Tatigkeiten, die das Tragen von Atemschutzgeraten
erfordern). Sofern die betroffenen Beschaftigten Atemschutzgerate tragen muissen,
soll die Pflicht- bzw. Angebotsvorsorge hierfir (Anhang Teil 4 Absatz 1 Nummer 1
bzw. Absatz 2 Nummer 2 ArbMedVV) mit Vorsorgeanlassen nach Absatz 4 kombi-
niert werden. Die Benutzung von Atemschutzgeraten befreit nicht von den zuvor ge-
nannten Verpflichtungen zur arbeitsmedizinischen Vorsorge.
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(6) Nach Beendigung der Tatigkeit mit Exposition gegenuber einem krebserzeu-
genden oder keimzellmutagenen Stoff der Kategorie 1A oder 1B oder einem krebs-
erzeugenden oder keimzellmutagenen Gemisch der Kategorie 1A oder 1B oder wenn
die entsprechenden Tatigkeiten als krebserzeugende Tatigkeiten oder Verfahren Ka-
tegorie 1A oder 1B im Sinne der Gefahrstoffverordnung bezeichnet werden, hat der
Arbeitgeber betroffenen Beschaftigten nach § 5 Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit
Anhang Teil 1 Absatz 3 Nummer 1 ArbMedVV in regelmaliigen Abstanden (vgl. AMR
2.1) nachgehende Vorsorge anzubieten. Das Angebot zur arbeitsmedizinischen Vor-
sorge dient dann der Friherkennung von Erkrankungen. Gesundheitsstorungen
durch krebserzeugende Gefahrstoffe wie z.B. Nickel- oder Kobaltverbindungen sind
insbesondere nach langeren Latenzzeiten zu erwarten. Das Ausschlagen eines An-
gebots entbindet den Arbeitgeber nicht von der Verpflichtung, weiter regelmaRig An-
gebotsvorsorge in Form nachgehender Vorsorge anzubieten. Die AMR 5.1 zeigt ei-
nen Weg der Angebotsunterbreitung auf. Sofern die Beschaftigten eingewilligt haben,
Ubertragt der Arbeitgeber am Ende des Beschaftigungsverhaltnisses die Verpflich-
tung zum Angebot der nachgehenden Vorsorge an den zustandigen gesetzlichen
Unfallversicherungstrager und Uberlasst diesem die erforderlichen Unterlagen in Ko-
pie (vgl. § 5 Absatz 3 Satz 2 ArbMedVV).

(7) Der Arzt halt nach § 6 Absatz 3 ArbMedVV das Ergebnis und die Befunde der
arbeitsmedizinischen Vorsorge einschliel3lich einer ggf. durchgeflhrten Untersu-
chung schriftlich fest und berat den Beschaftigten dartber. Auf Wunsch des Beschaf-
tigten, stellt er diesem das Ergebnis der Vorsorge zur Verfigung. Der Arzt stellt dem
Beschaftigten und dem Arbeitgeber eine Bescheinigung Uber die durchgefihrte ar-
beitsmedizinische Vorsorge aus. Die Bescheinigung enthalt Angaben uber den Zeit-
punkt und den Anlass des aktuellen Vorsorgetermins sowie die Angabe, wann aus
arztlicher Sicht weitere arbeitsmedizinische Vorsorge angezeigt ist (vgl. AMR 6.3)
Diese Bescheinigung enthalt weder Diagnosen oder andere Informationen Utber den
Gesundheitszustand des Beschaftigten noch eine medizinische Beurteilung zur Eig-
nung fur bestimmte Tatigkeiten.

(8) Der Arbeitgeber hat Uber die durchgeflhrte arbeitsmedizinische Vorsorge eine
Vorsorgekartei zu fuhren mit Angaben dartber, wann und aus welchen Anlassen
diese fUr jeden Beschaftigten stattgefunden hat (§ 3 Absatz 4 ArbMedVV).

(9) Der Arzt wertet die Erkenntnisse aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge aus
(§ 6 Absatz 4 ArbMedVV). Ergeben sich Anhaltspunkte dafir, dass die Mallnahmen
des Arbeitsschutzes nicht ausreichend sind, so hat der Arzt dies dem Arbeitgeber
mitzuteilen und ihm (erganzende) Schutzmalnahmen fir exponierte Beschaftigte
vorzuschlagen. Halt der Arzt aus medizinischen Grinden, die ausschlief3lich in der
Person des Beschaftigten liegen, einen Tatigkeitswechsel fur erforderlich, so bedarf
die Mitteilung dariber an den Arbeitgeber der Einwilligung des Beschaftigten. Kon-
kretisierungen enthalt die AMR 6.4. Der Arbeitgeber hat als Folge eines solchen Vor-
schlags vonseiten des Arztes nach § 8 Absatz 1 ArbMedVV die Gefahrdungsbeurtei-
lung zu Uberprifen und unverziglich die erforderlichen MaRnahmen des Arbeits-
schutzes zu treffen. Wird ein Tatigkeitswechsel vorgeschlagen, so hat der Arbeitge-
ber nach Mallgabe der dienst- und arbeitsrechtlichen Regelungen dem oder der Be-
schaftigten eine andere Tatigkeit zuzuweisen. Dem Betriebs- oder Personalrat und
der zustandigen Behorde sind die getroffenen MalRnahmen mitzuteilen (§ 8 Absatz 2
ArbMedVV).
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Technische Information 4 (TI 4) Sicherheitsregeln fir Biogasanlagen, Sozialversiche-
rung fur Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hg.)
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Chem 5.529 Quelle: Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - www.baua.de

TRGS 529 Seite 30 von 35 Seiten (Fassung v. 9.10.2017)

Anlage 1 zu TRGS 529 Gefahrstoffe auf einer Biogasanlage — Beispiele

Bezeichnung des Gefahrstoffes Auftreten/Verwendungszweck

Beladene Aktivkohle Entschwefelung

Biogas Verbrennung, Aufbereitung, Speicherung

Desinfektionsmittel Desinfektion von Anlageteilen, Arbeitsrdumen, Arbeitsmitteln und Fahrzeugen

Dieselkraftstoff Betankung von Mobilgeraten, LKW sowie als Ziindol fir Ziindstrahimotoren

Dieselmotoremissionen Betrieb von Mobilgeraten und Ziindstrahlmotoren und Anlieferfahrzeugen in Rau-
men

Elementarer Schwefel Garbehalter

Laborchemikalien (abhangig von Art und Umfang der Analytik) Eingangs- und Prozessanalytik

Propylen- und Ethylenglykol Kuhimittel, Frostschutzmittel z.B. fiir die Sperrfliissigkeit der Uber-
/Unterdrucksicherung

Reaktionsgase (Schwefelwasserstoff, Ammoniak, Kohlendioxid) | Vorlagen (Mischung von verschiedenen Einsatzstoffen)

Stoffwechselprodukte von biologischen Arbeitsstoffen (z.B. | Lagerung und Handhabung von Einsatzstoffen
Schimmelpilze oder Ausscheidungen von Vorratsmilben)

Technische Schwefelsdure Abluftreinigung

Zusatz-/Hilfsstoffe wie z.B. Spurenelemente (kobalt-, nickel und | Stabilisierung, Optimierung des Garprozesses, Entschwefelung
selenhaltige Gemische als Lésungen oder Pulver), Eisensalze
(saure Ldésungen)

Keine abschlieRende Aufzahlung
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Quelle: Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - www.baua.de

Anlage 2 zu TRGS 529 Tatigkeiten auf einer Biogasanlage — Beispiele

Chem 5.529

TRGS 529 Seite 31 von 35 Seiten (Fassung v. 9.10.2017)

Kurzbeschreibung der Tatigkeit Ort der Ausfiihrung Intervall Gefahrdung durch
(Beispiele)
Herstellung/Betrieb:
Substratannahme mit Probenahme Annahmehalle, Vorlage, Anmaischbehalter nach Bedarf | Giille, Bioabfalle, tierische Ne-
benprodukte, (Freisetzung von
Reaktionsgasen, Stauben,
Schimmelpilzen), DME, Desin-
fektionsmittel
Abtragen der Silage und Beflillen des Feststoffdo- | Fahrerkabine Fahrsiloanlage, Annahmehalle | taglich Staube, Biologische Arbeitsstof-
sierers mit Festsubstraten. fe, DME, Abgase,
Zugabe von Zusatz- /Hilfsstoffen wie Spurenele- | AuRenbereich, Maschinenhalle... taglich In den Produkten enthaltene
mente, Eisensalze etc. Gefahrstoffe, wie z.B. Schwer-
metalle, Sduren
Garrestentnahme Abflllung Garreste nach Bedarf | Garreste, Gase
Zugabe von Schwefelsaure zur Abluftreinigung Betriebshalle nach Bedarf | Saure
Positionierung der Ruhrwerke (Stabmixer, Tauch- | Fermenter, Nachgarbehalter nach Bedarf | Biogas
motorrihrwerke)
Uberwachung/Inspektion:
Gasprobenahme und Gasmessung mit einem trag- | AuRenbereich: Messstellen an Behaltern | taglich Biogas
baren Messgerat und Dokumentation vor Ort (Fermenter, Nachgarbehalter), Messstellen
vor Eingang Gasaufbereitung und vor Ein-
gang BHKW im BHKW-Aufstellraum, in
Schéchten
Probenahmen von Garsubstrat, hygienisiertes | Betriebsraume, AuRenbereich taglich Substrat, Giille, Biogas, Staube
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Chem 5.529

Quelle: Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - www.baua.de

TRGS 529 Seite 32 von 35 Seiten (Fassung v. 9.10.2017)

Kurzbeschreibung der Tatigkeit Ort der Ausfiihrung Intervall Gefahrdung durch
(Beispiele)
Substrat, Garreste
Rundgang, Kontrolle, Dokumentation von Betriebs- | Bereiche der Biogasanlage, insbesondere | taglich Biogas
daten, kleinere Reinigungsarbeiten explosionsgefahrdete Bereiche
Sichtkontrolle Schachte und Raume unter Erdgleiche, Le- | taglich Sauerstoffmangel, Gase wie
ckageerkennungseinrichtungen CO2, H,S, Biogas
Uberwachung der Dichtigkeit Foliendurchbriiche, gasfilhrende Anlagenteile | nach Bedarf | Biogas
Sichtkontrolle von hydraulischen Uber- Aufenbereich nach Bedarf | Biogas, Frostschutzmittel
/Unterdrucksicherungen
Kontrolle der Gasschieber/-klappen auf Gangigkeit | AuRenbereich und in Betriebsrdumen monatlich Biogas
Wartung:
Aus-/Einbauen von Sensoren, Messwertgebern | Aulenbereich, Betriebsraum nach Bedarf | Biogas, Substrat, Garreste
(sowie Reinigung)
Aktivkohlewechsel Aktivkohlefilter (AuBenbereich, Betriebsraum) | nach Bedarf | Biogas
Abschmierarbeiten AuBenbereich: z.B. Riuhrwerke, Feststoffdo- | nach Bedarf | Altfett, Biogas
sierung, Teleskoplader; Betriebsraume: z.B.
pneumatisch betriebenen Schieber
Instandsetzung:
Beheben von Verstopfungen , Molchen von Gaslei- | Aufenbereiche, Betriebsraume nach Bedarf | Substrat, Garreste, Biogas,
tungen, Aufrihren von Schwimmschichten und Kondensat
Ablagerungen
Beheben von Leckagen Aufenbereiche, Betriebsraume nach Bedarf | Substrat, Garreste, Biogas,
Kondensat
Gasfreimachen von Anlagenteilen Biogas
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Quelle: Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - www.baua.de Chem 5.529

TRGS 529 Seite 33 von 35 Seiten (Fassung v. 9.10.2017)

Kurzbeschreibung der Tatigkeit Ort der Ausfiihrung Intervall Gefahrdung durch
(Beispiele)
Beheben von Stérungen z.B. an Pumpen, Fest- | AuRenbereiche, nach Bedarf | Substrat, Garreste, Biogas

stoffférderer (an mechanischen Aggregaten)

Entleerung und Reinigung der Fermenter und Géar- | Behalterinnenraum nach Bedarf | Biogas, Schwefel, Eisensulfid,
restbehalter Glle, Substrat

Keine abschlieRende Aufzahlung
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Chem 5.529 Quelle: Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - www.baua.de

TRGS 529 Seite 34 von 35 Seiten (Fassung v. 9.10.2017)

Anlage 3 zu TRGS 529

Fachkunde , Tatigkeiten bei der Herstellung von Biogas“: Mindestschulungsin-
halte fiir spezifische FortbildungsmaRnahmen

| Allgemeine Kenntnisse

Grundlagen des Gefahrstoffrechts

— Struktur des Gefahrstoffrechts (CLP-Verordnung, GefStoffV und Technische Re-
geln fur Gefahrstoffe)

— Wesentliche Inhalte und Ziele der GefStoffV und der TRGS 529

— Aufbau und wesentliche Inhalte von Sicherheitsdatenblattern und Betriebsanwei-
sungen

Il Biogas

Allgemeine Informationen

— Zusammensetzung von Biogas (Gasbestandteile, Schwankungsbreiten, Dichte-
schwankungen)

— Sicherheitstechnische Kenngréf3en von Biogas (u. a. Dichte, UEG, OEG, Ziind-
temperatur, Temperaturklasse, Explosionsgruppe)

Explosionsschutz

— Gefahrliche explosionsfahige Atmosphare und deren Vermeidung

— Zoneneinteilung in Biogasanlagen gemal Punkt 4.8 der EX-RL Beispielsammlung
(DGUV Regel 113-001)

— Zundquellen und Malinahmen zur Verhinderung des Wirksamwerdens von Zund-
quellen

— Explosionsschutzkonzept und Explosionsschutzdokument

— Prufung der Belange des Explosionsschutzes

Brandschutz

— Baulicher und anlagentechnischer Brandschutz

Abwehrender Brandschutz

— Alarmplan und Feuerwehr-Einsatzplan

— Flucht- und Rettungswege, Sicherheits- und Gesundheitskennzeichnung

Gesundheitsgefahrdung
— Wirkung der Biogasbestandteile auf den Menschen (Methan, Kohlendioxid,
Schwefelwasserstoff, Ammoniak)

SchutzmaBnahmen (Gesundheitsgefahrdung)
— Freimessen und Konzentrationsuberwachung
— Luoftung

— Arbeitsmedizinische Beratung und Vorsorge
— Personliche Schutzausristung
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Quelle: Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - www.baua.de Chem 5.529

TRGS 529 Seite 35 von 35 Seiten (Fassung v. 9.10.2017)

Il Zusatz- und Hilfsstoffe

Gesundheitsgefahrdung

— Aufnahmewege (oral, dermal, inhalativ)

— Relevante Gefahrenhinweise (H-Satze)

— Besondere Wirkungen auf den Menschen (akute Toxizitat, Karzinogenitat, Repro-
duktionstoxizitat, Keimzellmutagenitat und Sensibilisierung)

Umweltgefahrdung
— Relevante Gefahrenhinweise (H-Satze)
— Wassergefahrdungsklassen

SchutzmaBnahmen

— Relevante Sicherheitshinweise (P-Satze)

— Lagerung und Dosierung von Zusatz- und Hilfsstoffen nach dem Stand der Tech-
nik

— Hygienische MaRnahmen

— Arbeitsmedizinische Beratung und Vorsorge

— Personliche Schutzausrustung

IV NotfallmaBnahmen und Erste Hilfe

— Giftinformationszentren

— Organisation und Einrichtungen der Ersten Hilfe
— Beseitigen von Verunreinigungen

— Alarmplan

— Loschen von Branden

Mindestschulungsdauer: zweitagig, 14 Lehreinheiten a 45 Minuten
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